


D.Lgs. 28/2011 - Relazione Tecnica  Pagina 1 di 7 
ATER Via Merano - Verona 

                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 

          IL TECNICO                          
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verona, li 10.09.2020 
 

 

D.LGS. 3 MARZO 2011, N° 28 
DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011 , N. 28 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE SULLA 
PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E 
SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E 2003/30/CE. 
 

RISTRUTTURAZIONE CON INTERVENTI STRUTTURALI ANTISIS MICI DI UNA 
PALAZZINA DI PROPRIETA' DELL'ATER SITA IN VERONA VI A MERANO N. 14 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOCIAL HOUSING 
 

STUDIO INGEGNERIA DE PIZZOL  
Via Ciro Ferrari, 1/C – 37135 VERONA – Tel. 045.582606 – P.IVA: 01262630237 

e-mail: info@studiodepizzol.it  - pec: donato.depizzol@ingpec.eu - www.studiodepizzol.it 
 



D.Lgs. 28/2011 - Relazione Tecnica  Pagina 2 di 7 
ATER Via Merano - Verona 

1. PREMESSA  
 

Ai sensi della vigente normativa Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 è necessario provvedere 

a soddisfare almeno due condizioni: 

 

•  il 50 % del fabbisogno energetico per acqua calda sanitaria deve essere ottenuto 

mediante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

•  la quota del 50 % del fabbisogno energetico totale (comprensivo delle quote di 

riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria) deve essere ottenuta mediante 

l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

 

 

Obiettivo della seguente relazione è la dimostrazione del rispetto dei parametri di legge di cui in 

premessa. 

 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alla relazione di calcolo redatta ai sensi 

della LEGGE N° 10 DEL 09.01.91 e s.m.i. 
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE  

 
Trattasi della ristrutturazione con ampliamento di un edificio residenziale sito in Verona - Via 

Merano n. 14. L'edificio è costituito da sei piani fuori terra dove verranno realizzate n. 19 unità 

abitative e n. 2 unità adibite a spazi polivalenti con servizi per gli occupanti, una al piano terra ed 

una al piano interrato. Al piano interrato, oltre alla presenza di una delle sale polivalenti, sarà vi 

saranno le autorimesse a servizio dell'edificio. La copertura sarà di tipo piana, nella quale verrà 

predisposta un'area per l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 

Al piano sottotetto viene realizzato un locale adibito a centrale termica dove verranno installate le 

caldaie a condensazione in cascata e le pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Adiacente alla centrale termica viene realizzata una terrazza nella quale verrà alloggiato il gruppo 

frigo per il condizionamento estivo dell'edificio. 
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IMPIANTISTICA INSTALLATA  

 

2.1 Impianto di climatizzazione invernale 
 

L'impianto di climatizzazione invernale a servizio di ogni unità abitativa è un impianto di 

riscaldamento di tipo a radiatori con radiatori tubolari in acciaio e radiatori di tipo termoarredo nei 

bagni. La generazione del calore è affidata ad un sistema centralizzato costituito da n. 2 caldaie a 

condensazione in cascata con potenza totale di 220 kW. 

 

2.2 Impianto di climatizzazione estiva 
 

L'impianto di climatizzazione estiva è costituito da unità interne idroniche di tipo split a parete. Il 

sistema di generazione è costituito da un gruppo frigo con potenzialità 79 kW installato in 

copertura.  

 

2.3 Impianto di produzione acqua calda sanitaria 
 

La produzione di acqua calda sanitaria è prevista mediante l'installazione di tre pompe di calore con 

capacità 300 litri, le quali garantiscono la copertura rinnovabile richiesta.  

 

2.4 Impianto solare fotovoltaico 
 

Si dispone sulla copertura un impianto fotovoltaico da 7,50 kWp mediante la disposizione di n. 30 

moduli. 
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3. VERIFICA DISPOSIZIONI DI LEGGE 

 

Per quanto attiene la verifica della percentuale di consumi coperti con risorse rinnovabili per 

garantire il fabbisogno energetico, si prevede l'installazione delle fonti energetiche rinnovabili 

sopracitate.  

 

3.1 Acqua calda sanitaria 
 

Per soddisfare tali richieste, relativamente al fabbisogno di acqua calda sanitaria si provvede come 

anticipato all'installazione di n. 3 pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. Il 

vantaggio in termini di utilizzo di risorse rinnovabili viene condotto e valutato grazie al programma 

EC700 di Edilclima Programmi aggiornato alla normativa vigente. 

 

 
Produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili 
 

 

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 77,6 % 

 

Percentuale minima di copertura prevista 50,0 % 

Verifica (positiva / negativa) Positiva  
 

(verifica secondo D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 - Allegato 3) 

 

 

La produzione di acqua calda sanitaria dal sistema ibrido risulta essere sufficiente a coprire il 

77,60% del fabbisogno annuo dell'edificio residenziale in oggetto. 
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3.2 Fotovoltaico 

 

Come già indicato si provvede all’installazione di n. 30 pannelli fotovoltaici per una potenza 

impegnata di 7,50 kWp.  

 

S
K

P ⋅= 1
 

 
P : potenza da installare [kW] 

S : superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno [m2] 

K : coefficiente [m2/kW] che assume i seguenti valori 

       - K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31.05.2012 al 31.12.13; 

       - K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01.01.2014 al 31.12.16; 

       - K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01.01.2017; 

 

Avendo una superficie a livello del terreno S pari a circa 336,86 m2 ed un valore di K pari a 50, la 

potenza P da installare obbligatoriamente risulta essere di 6,74 kW. 

 

Relativamente a quanto sopra indicato, considerando che la produzione annua dei pannelli 

fotovoltaici è in linea tendenziale opinabile, il vantaggio in termini di utilizzo di risorse rinnovabili 

viene condotto e valutato anche grazie al programma EC700 di Edilclima Programmi aggiornato 

alla normativa vigente. 

 

Impianti fotovoltaici 

 

Potenza elettrica installata 7,50 kW 

Potenza elettrica richiesta 6,74 kW 

Verifica (positiva / negativa) Positiva  
 

(verifica secondo D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 - Allegato 3) 
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4. RIEPILOGO VERIFICHE DI LEGGE 

 

 

Elenco verifiche: 

Tipo verifica Esito 
Valore 

ammissibile 
 

Valore 
calcolato 

u.m. 

Copertura totale da fonte rinnovabile Positiva 50,00 < 53,13 % 

Copertura acqua sanitaria da fonte rinnovabile Positiva 50,0 < 77,6 % 

Verifica potenza elettrica installata Positiva 6,74 < 7,50 kW 

 

Dettagli – Copertura totale da fonte rinnovabile : 

Riferimento: DLgs 3.3.2011 n. 28. Allegato 3 - comma 1 

Servizio 
Qp ren 
[kWh] 

Qp nren 
[kWh] 

Qp tot 
[kWh] 

Riscaldamento 0,00 10829,65 10829,65 

Acqua calda sanitaria 17748,90 5136,57 22885,47 

Raffrescamento 2209,34 1636,93 3846,26 

TOTALI 19958,24 17603,15 37561,39 
 

% copertura = [(19958,24) / (37561,39)] * 100 = 53,13 

 

Dettagli – Copertura acqua sanitaria da fonte rinnovabile : 

Riferimento: DLgs 3.3.2011 n. 28. Allegato 3 - comma 1 

Servizio 
Qp ren 
[kWh] 

Qp nren 
[kWh] 

Qp tot 
[kWh] 

Acqua calda sanitaria 17748,90 5136,57 22885,47 
 

% copertura = [(17748,90) / (22885,47)] * 100 = 77,56 

 

Dettagli – Verifica potenza elettrica installata : 

Riferimento: DLgs 3.3.2011 n. 28. Allegato 3 - comma 3 

Superficie in pianta a livello del terreno = 336,86 m2 

K = 50  

Potenza minima (1 / K) * S = 6,74 kW 

 


